
100 x 500

100 x 400

100 x 200

60 x 300

60 x 200

60 x 150

60 x 100

60 x 150

60 x 110

40 x 150

40 x 110

40 x 60

20 x 50

10 x 30

D-50

D-40

D-32

D-25

D-20

D-50

D-40

D-32

D-25

D-20

D-50

D-40

D-32

D-25

D-20

100 x 100

250 x 250

Normalización de los símbolos y canalizaciones
a incluir en los planos y documentaciones
de las redes de voz y datos de la UPV-EHU

Canalizaciones Simbología
Tipo Sección Trazo Grosor Símbolo Descripción

5 mm.

5 mm.

3 mm.

3 mm.

3 mm.

3 mm.

3 mm.

1.2 mm.

1.2 mm.

1.2 mm.

1.2 mm.

1 mm.

0.6 mm.

0.6 mm.

1.2 mm.

1.2 mm.

1 mm.

0.6 mm.

0.6 mm.

1.2 mm.

1.2 mm.

1 mm.

0.6 mm.

0.6 mm.

1.2 mm.

1.2 mm.

1 mm.

0.6 mm.

0.6 mm.

1 Datos

1 Voz

1 Datos + 1 Voz

2 Datos + 1 Voz

1 Datos + 2 Voz

2 Datos

2 Voz

2 Datos + 2 Voz

Múltiple

Torreta

Pasante en Forjado

Servicio de Comunicaciones Telefónicas / Telefono - komunikazioen zerbitzua

Numeración

cat. 5E cat. 6 Descripción

RT
nº

RD
nº

AP
nº

RD
nº

AP
nº

Repartidor Principal de
Telefonía de edificio

Repartidor Principal de
Datos de edificio

Armario de Parcheo de
Planta

Repartidor Principal de Datos
y de Parcheo de Planta

LEYENDA

BANDEJAS

CANALES

MOLDURAS

TUBO
FORROPLAST
(diámetro exterior)

TUBO ACERO
FLEXIBLE
(diámetro exterior)

TUBO P.V.C.
RIGIDO
(diámetro exterior)

CAJA DE
DERIVACION

D = Diámetro

Noviembre - 2005

Fibra Óptica

Manguera Tfca.

31
25  2D  1TNº de Caja

Nº de Armario

Cat. 5E
2 Tomas de Datos

1 Toma de Voz

31
25  2D  1TNº de Caja

Nº de Armario

Cat. 6
2 Tomas de Datos

1 Toma de Voz

Etiquetado de Cajas

Etiquetado de tomas
Dentro de la misma caja, se denominará con
una letra las de datos (A, B, C..) y con números
las de voz (1, 2, 3..)

Ej.
11  -  23

Nº CajaNº Armario

Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea


